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Technicka zprava
1.1 VSeobecna cast

Projekt resi fizeni a regulaci okruhu vzduchotechnickych jednotek VURV - Fytotron v Praze
Ruzyni..

1.1.1 Technické parametry :

Proudova soustava a napéti : 3/N/PE/ AC 50Hz, 400V/TN-S
2 stf. 50Hz 24V/SELV

Ochrana pred urazem el. proudem - CSN 33 2000 - 4 - 41
¢l. 413.3.8 samoCinnym odpojenim od zdroje v siti TN
¢l. 413.1.2.2 dopliujicim pospojovanim
¢l. 411.1 malym napétim SELV

- prostiedi - CSN 60721- 1 normalni
- ulozeni vodicu : Na povrchu ,rotech a plechovych
zlabech

1.2 Vzduchotechnika 1,23

Jednotky jsou identické. VZT 2 a 3 jsou umistény ve strojovné VZT v 1 patfe, VZT 1 ve strojovné
v pfizemi.. Jsou Cerstvovzdus$né s kfizovym rekuperatorem teplovodnim ohfivaéem vzduchu, pfimym
chlazenim. Parni zvlhéovace CONDAIR jsou umistény ve strojovnach u VZT jednotek.

Vymeénik ohfivaCe je chranén proti zamrznuti protimrazovym termostatem nastavenym na 5°C.
Klesne-li teplota pod tuto hodnotu je zafizeni automaticky vypnuto, zaviraji se klapky na pfivodnim a
odtahovém potrubi, zapina se automaticky obéhové Eerpadlo vyméniku a je na 100% otevien regulacni
ventil ohfivace. Porucha je zaroven opticky signalizovana na &elnim panelu rozvadéce.

Teplota v prostoru je regulovana na konstantni hodnotu nastavenou uzivatelem na regulatoru
(doporucené nastaveni 21-22°C). V piivodnim potrubi neklesne pod limitni hodnotu (doporucené nastaveni
16°C).

Vlhkost v odvodnim potrubi je regulovana na konstantni hodnotu nastavenou uzivatelem na
regulatoru. Pii pfekroceni nastavené hodnoty je sepnuta jednotka chlazeni a vzduch je odvlhéovan. Chod el.
zvlhéovace je blokovan snimacem tlakové diference na pfivodnim ventilatoru.

2. Obsluha ridiciho systému

Automat MPC302 umistény na &elnim panelu rozvadéée je vybaven LCD displayem a klavesnici.
Uzivatelsky dialog je uspofadan v oknech logicky sestavenych podle jednotlivych technologickych celki.
Jednoduchou obsluhou klavesnice 1ze nastavit 24dané hodnoty a Gasové programy, kontrolovat skuteéné stavy
a hodnoty. Hodnoty a stavy v oknech dialogu doprovazi vzdy kratky informaéni text. Dialog obsahuje okno
katalogu aktivnich poruch. Obsluha bude zaskolena v ramci uvedeni technologii do provozu.
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1 Patro - vzduchotechnika 2, 3
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Soupis kabeli a periferii rozvednice

Pred oznadenim kabelu index rozvadéée - R-VZT/WS1

Kabel ¢isld Typ Periferie Kam Délka
= Deodavka MaR a elekiro L
WST CYKY4Bxl1,5 Motor ventilatoru VZT1 ptivod 15
W CYKY4Bx1,5 Motor ventilatoru VZT1 odvod 13
Ws3 CYKY3Cx1.5 WILO VZT1 &erpadlo ohfivade 15
Wht— SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT1 Klapka ptivod 15
Wk SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT1 Klapka odvod 15
W3 SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT1 ventil ohfivace 15
WA SYKY 2x2x 0,5 BO 604.91/100-500Pa VZT1 diference piivod 15
WS CYKY2Ax1,5 TRANE TTK518 VZT1 BCHJ start/stop 15
_9_._“8'5‘ CYK2Ax1,5 CONDAIR Vlh&eni start/stop 15
WS- CYKY4Bx1.,5 Motor ventilatoru VZT2 ptivod 5
(WsT CYKY4Bx1,5 Motor ventilatoru VZT2 odvod 3
PS8 CYKY3Cxl1,5 WILO VZT2 gerpadlo ohfivage 5
W5~ SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZ7T2 Klapka pitvod 5
WLe SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT2 Klapka odvod 5
1987~ SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT2 ventil ohfivade 5
WEE SYKY 2x2x 0,5 BO 604.91/100-500Pa VZT2 diference prived 3
W9 CYKY2Ax1,5 TRANE TTK518 VZT2 BCHIJ start/stop 25
Kigegots CYK2Ax1,5 CONDAIR Vlh&eni start/stop 5
ST CYKY4Bx1,5 Motor ventilatoru VZT3 ptivod 10
WSs12 CYKY4Bxl1,5 Motor ventildtoru VZT3 odvod 10
|Wes13 CYKY3Cx1,5 WILO VZT3 &erpadlo ohiivade 10
wHs-  ISYKY 2x2x0.5 BELIMO NM24 VZT3 Klapka ptivod 10
WTLI0 SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT3 Klapka odvod 10
N SYKY 2x2x0,5 BELIMO NM24 VZT3 ventil ohfivade 10
Wt SYKY 2x2x 0.5 BO 604.91/100-500Pa VZT3 diference prived 10
WS CYKY2Ax1,5 TRANE TTK518 VZT3 BCHI start/stop 25
W5 ICYK2Ax1,5 CONDAIR Vihéenf start/stop 10
e+ SYKFY 2x2x 0,5  |[GOMET HG 010.65-150 VZT1 vlhkost odvod 15
tHC2— [SYKFY 2x2x 0,5 [GOMET HG 010.65-150 VZT2 vlhkost odvod 3
B3 SYKFY 2x2x 0,5  |GOMET HG 010.65-150 VZT3 vlhkost odvod 10
b4 SYKFY 2x2x 0,5 |SENSIT NS710/-30..460 Snimaé venk. teploty 25
Pes SYKFY 2x2x 0,5  [SENSIT PTS 120 VZT1 piivod 15
bEs SYKFY 2x2x 0,5 |SENSIT PTS 120 VZT1 odvod 15
T SYKFY 2x2x 0,5 {SENSIT PTS 120 VZT2 piivod 5
Pe8— ISYKFY 2x2x 0,5  |SENSIT PTS 120 VZT2 odvod 3
DCY SYKFY 2x2x 0,5  |SENSIT PTS 120 VZT3 piivod 10
bety SYKFY 2x2x 0,5 |SENSIT PTS 120 VZT3 odvod 10
BeIT SYKY 2x2x 0,5 LM24-SR VZT1 rekuperator 15
bCT2 SYKY 2x2x 0.5 CONDAIR VZT1 zvlhdovaé 15
beErs SYKY 2x2x 0,5 LM24-8R VZT2 rekuperitor 5
betr SYKY 2x2x 0,5 CONDAIR VZT2 zvlhéovad 5
BCT3 SYKY 2x2x 0.5 LM24-SR VZT3 rekuperitor 10
bets™ |SYKY 2x2x 0.5 CONDAIR VZT3 zvlhéovad 10
Dely SYKY 2x2x 0,5 W SO4 VZT1 mrazovéi ochrana 15
BE1g SYKY 2x2x 0,5 TW S04 VZT2 mrazova ochrana 5
BTy SYKY 2x2x 0.5 TW S04 VZT3 mrazova ochrana 10
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