Odb&rna v&% — horni strojovna AA5/AB6/BA4/BC3/BD2

NEUVEDENE VNEJ3I VLIVY JSOU V SOULADU S CLANKEM 512.2.4 CSN332000-5-51 NORMALNI

Nap&tové soustavy :
— 3 N PE 50Hz, 400V/TN-S

- 2 24V =

Ochrana pred nebezpefnym dotykem neZivjch &Gsti :

— soustavy 400V st. — samo&innym odpejenim od zdroje
— soustava 24 V ss — PELV, samo&innym odpojenim

zvySend : ochrannym pospojovanim a u zdsuvkovych obvod proudovym
chranitem.
Uzemfovaci vedenT bude realizovéno pomoci vodi¢e CYA 16 mm z/%

LEGENDA

[ wasTENNA ROZVODNICE
MOTOR
B ZARWKOVE SVITIDLO POINTER — I, 2x11W, IP65
== ZARIVKOVE SVITIDLO VIPET-I 2x18W, IP 66
g VYPINAC NASTENNY fazeni 1, krytf IP 54
ff VYPINAC NASTENNY tazenf 6 , krytt IP 54

<
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WwD1101,WD1108

WL

Kabelovy prived
soutast SO04 — VenkovnT kabelové rozvody

2xvrt pramé&r 60mm (stavebni prdce)

WLT.9

M1.

2xplastovy kabelovy Zlab 60x110 naplocho
vedeny v Grovni 10 cm pod
doInT hranou oken

WL15

13.2

WL1.10

WL13

WL23

WS59

Kabelovd stupatka tvorend dvojic plastovyich Zlabd 60x110 mm na plocho
Podél kabelové trasy umisténa zafivkovd svitidla DZ 2x11W naproti kaZdémi schodisti

WL1, WS60,WS61, WSB2, WSTA, WL1.1,WL1.2
WL12, WL24.1, WL1.3,WL1.4,WL1.5WL1.6
WL1.7,WL1.8,WL14,WS1.1A
WS1.2A,WS1.1C,WS1.2C
WS1.7A,WS1.7C,WS1.8C,




Strojovny segmentd a ndvodnich uzdvérd AA5/AB6/AD2/BA4/BC3/BD2

NEUVEDENE VNEJSI VLIVY JSOU V SOULADU S CLANKEM 512.2.4 CSN332000-5-51 NORMALNI

Nap&tové soustavy :
— 3 N PE 50Hz, 400V/TN-S
- 2 24V =

Ochrana pred nebezpenym dotykem neZivych &@sti :
— soustavy 400V st. — samotinnym odpojenim od zdroje
— soustava 24 V ss — PELY, sarmo&innym odpojenim

zv§&end : ochrannym pospojov@nim a u zgsuvkovych obvodl proudovym
chréanigem.
UzemfiovacT vedenT bude realizovdno pomocT vodi¢e CYA 16 mm z/%

LEGENDA
:l NASTENNA ROZVODNICE
@ MOTOR
=4  ZARIVKOVE SVITIDLO POINTER — I, 2x11W, IP65
== ZARIKOVE SVITIDLO VIPET-I 2x18W, IP 66
g VWPINAC NASTENNY Fazeni 1, kryti IP 54
ch WPINAC NASTENNY tazenf 6 , kryti IP 54

Odbo&ky z hlavni kabelové trasy realizovat pomoci plastovych elektroinstala®nich trubek nebo vklGdacich list.
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WA 1 %z,wmﬁﬁ Kabelovd stupaka tvorend dvojicT plastovych Zlabd 60x120 mm uloZenych na plocho

WS61, WST.1C Podél kabelové trasy umisténa zafivkovd svitidla DZ 2x11W naproti kazdémi schodisti

WL1.3
WDT103.WD1104 WL1, WSBOWSE1, WS62, WS1A, WL1.1WL1.2 L N\ N\ \ \ \
WL12, WL24.1, WLT.3WL1.4WL1.5WL1.6
% WL1L7WLT.BWL14 WS1.1A
% WS1.2AWS1.1C,WS1.2C +752.05 M1.5

m WS1.7AWS1.7C,WS1.8C, M s
M M L \ \ - WD11 104,WD1105
3F 3F
MD2 M1.2 M1 4 M i MA1.7 -

3F | '/* MZ1.3 M I
M ) 3F
A
WST.1AN WST. WL1. 7 / 6
WSSZ WS1.2C
f\

L24. 1 WL1.6

MD1 G1 WD1105,WD1106
WL24.2 @
Mz1 .2 |_ 3F
e L /)
WS1.C

L
=

N

WS60, WS1.A
WS1.7A, WS1.C

1.8,WS1.

WL1.7,WS1.7C
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MOTOROVY ROZVOD, AUTOMATIKA A OSVETLENI

5. Ovladaci skfiné MD1, MD2

Provadéci projekt
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