
1867/1

kabelová trasa vedená v zemi

začátek trasy NN kabelu u limnigrafu

konecNN trasy u rozvaděče

411

1903/1

začátek zemní trasy optického 
a sdělovacího kabelu

konec zemní trasy optického
 a sdělovacího kabelu

kabelová trasa vedená ve 
stávajícím betonovém žlabu

kabelová trasa vedená 
po stávající lávce

60

fólie (PE pas)

násyp zeminy

definitivní povrch

35

pískové lože

70

Příkladné uložení kabelu:

kabel 

chránička Ø90
FeZn 30x4 mm
ve vrstvě vodivé zeminy


