
PS IVa

PS Va

PS VIa

PS 9

PS 8

PS 7

ST2

LMG

kabelová trasa sdělovacích kabelů 
vedena na koruně ve stávající chráničce

kabelová trasa sdělovacích a NN kabelů 
vedena na koruně ve stávající chráničce

kabelová trasa sdělovacích a NN kabelů 
vedená v zemi

PS 17

PS 18

PS 19

PS Xa
PS 16

60

fólie (PE pas)

násyp zeminy

definitivní povrch

35

pískové lože

70

Příkladné uložení kabelu:

kabel 

chránička Ø90
FeZn 30x4 mm
ve vrstvě vodivé zeminy


